
Об основных этапах обработки заявок юридических и физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Электрощит» - Энергосеть» 

 

8. Для заключения договора заявитель направляет заявку в сетевую организацию, объекты элек- 
тросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя, с 
учетом условий, установленных пунктом 8(1) настоящих Правил. Заявка направляется по формам со- 
гласно приложениям N 4 - 7 любым способом ее подачи (почтой или с использованием официального 
сайта сетевой организации). 

Для целей настоящих Правил под наименьшим расстоянием от границ участка заявителя до объе к- 
тов электросетевого хозяйства сетевой организации понимается минимальное расстояние, измеряемое 
по прямой линии от границы участка (нахождения присоединяемых энергопринимающих у стройств) 
заявителя до ближайшего объекта электрической сети (опора линий электропередачи, кабельная линия, 
распределительное устройство, подстанция), имеющего указанный в заявке класс напряжения, сущ е- 
ствующего или планируемого к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой 
сетевой организации, утвержденной в установленном порядке, в сроки, предусмотренные подпунктом 
"б" пункта 16 настоящих Правил, исчисляемые со дня подачи заявки в сетевую организацию. 

Сетевой организацией для осуществления процедуры технологического присоединения и гарант и- 
рующим поставщиком для заключения договора, обеспечивающего продажу электрической энергии 
(мощности) на розничном рынке (в случае, если в заявке указаны сведения в соответствии с подпунктом 
"л" пункта 9 настоящих Правил), наряду с использованием документов на бумажном носителе, оформ- 
ление которых предусмотрено настоящими Правилами между сетевой организацией и заявителем в ходе 
осуществления процедуры технологического присоединения, а также между гарантирующим поставщ и- 
ком и заявителем в ходе заключения договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мо щ- 
ности) на розничном рынке, обеспечивается возможность использования таких документов в электро н- 
ной форме. 

Сетевая организация, гарантирующий поставщик и заявитель - юридическое лицо или индивид у- 
альный предприниматель для осуществления процедуры технологического присоединения и заключения 
договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, подписы- 
вают документы в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи. Заявитель - физическое лицо для осуществления процедуры технологического присоединения 
и заключения договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке, подписывает документы в электронной форме простой электронной подписью. 

При этом в случае, если заявителем выбран способ обмена документами в электронной форме, с е- 
тевая организация и гарантирующий поставщик (в случае, если в заявке указаны сведения в соотве т- 
ствии с подпунктом " л" пункта 9 настоящих Правил) обязаны подписывать документы в электронной 
форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. В случае если заявит е- 
лем выбран способ обмена документами в электронной форме, документы, оформление которых пред у- 
смотрено настоящими Правилами между сетевой организацией и заявителем в ходе осуществления пр о- 
цедуры технологического присоединения, а также между гарантирующим поставщиком и заявителем в 
ходе заключения договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке (в случае, если в заявке указаны сведения в соответствии с подпунктом "л" пункта 9 настоящих 
Правил), подлеж ат направлению и оформлению сторонами в электронном виде. При этом оформление 
таких документов дополнительно на бумажном носителе не требуется, за исключением случая, пред у- 
смотренного абзацем шестым настоящего пункта. 

Сетевая организация и гарантирующий поставщик в случае поступления запроса заявителя - физи- 
ческого лица о необходимости предоставления документов, подписанных в электронной форме между 
сетевой организацией и заявителем в ходе осуществления процедуры технологического присоединения 
и (или) между гарантирующим поставщиком и заявителем в ходе заключения договора, обеспечива ю- 
щего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке (в случа е, если в заявке указаны 
сведения в соответствии с подпунктом "л" пункта 9 настоящих Правил), на бумажном носителе обязаны 
в течение 10 дней со дня получения такого запроса обеспечить направление таких документов на б у- 
мажном носителе, подписанных со стороны сетевой организации (гарантирующего поставщика), в адрес 
заявителя. 

8(1). Если на расстоянии менее 300 метров от границ участка заявителя находятся объекты эле к- 



тросетевого хозяйства нескольких сетевых организаций, заявитель вправе направить заявку в любую из 
них. Эти положения не распространяются на заявителей, имеющих намерение осуществить технолог и- 
ческое присоединение энергопринимающих устройств по индивидуальному проекту. 

8(2). Положения пунктов 8 и 8(1) настоящих Правил применяются с учетом того, что к объектам 
электросетевого хозяйства, принадлежащим организации по управлению единой национальной (общ е- 
российской) электрической сетью, технологическое присоединение энергопринимающих устройств п о- 
требителей может осуществляться только на уровне напряжения 110 кВ и выше, за исключением:



технологического присоединения, осуществляемого в отношении ранее присоединенных энерг о- 
принимающих устройств по основаниям, установленным пунктом 2 настоящих Правил; 

технологического присоединения электростанций; 

технологического присоединения энергопринимающих устройств, обеспечивающих энергосна б- 
жение линий связи, сооружений связи, средств связи, средств телевизионного вещания и радиовещания; 

технологического присоединения энергопринимающих устройств, обеспечиваю щих работу пун к- 
тов пропуска через государственную границу Российской Федерации. 

технологического присоединения энергопринимающих устройств, обеспечивающих энергосна б- 
жение специально созданных технических устройств, осуществляющих прием, обработку и передачу 
аудио - и (или) аудиовизуальных, а также иных сообщений об угрозе возникновения, о во зникновении 
чрезвычайных ситуаций и правилах поведения населения в таких ситуациях. 

На уровне напряжения н иже 110 кВ допускается технологическое присоединение вновь присоед и- 
няемых энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии и территориальны х сете- 
вых организаций к объектам электросетевого хозяйства, принадлежащим организации по управлению 
единой национальной (общероссийской) электрической сетью, введенным в эксплуатацию до 1 января 
2018 г. и включенным в перечень объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих организации по 
управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, к которым допускается ос у- 
ществление технологического присоединения вновь присоединяемых энергопринимающих устройств 
потребителей на уровне напряжения ниже 110 кВ, утвержденный распоряжением Правительства Ро с- 
сийской Федерации от 9 августа 2016 г. N 1671-р, при отсутствии необходимости осуществления строи- 
тельства и (или) реконструкции с увеличением трансформаторной мощности таких объектов, за искл ю- 
чением строительства объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого 
хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики. 

Внесение изменений в перечень, указанный в абзаце седьмом настоящего пункта, осуществляется 
Правительством Российской Федерации на основании предложений Правительственной комиссии по 
вопросам развития электроэнергетики, сформированных с учетом соответствующих обоснований, пре д- 
ставленных Министерством энергетики Российской Федерации и Министерством экономического ра з- 
вития Российской Федерации. 

8(3). Заявитель вправе направить запрос в орган местного самоуправления, на территории котор о- 
го расположены соответствующие объекты электросетевого хозяйства, с указанием расположения об ъ- 
ектов электросетевого хозяйства, принадлежность которых необходимо определить, а орган местного 
самоуправления обязан предоставить заявителю в течение 15 дней инф ормацию о принадлежности ук а- 
занных в запросе объектов электросетевого хозяйства. 

Подача в отношении одних и тех же энергопринимающих устройств одновременно 2 и более з а- 
явок в разные сетевые организации не допускается, за исключением случаев технологическог о присо- 
единения энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности 
электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения. В слу- 
чае направления заявителем 2 и более заявок в разные сетевые организации для технологического при- 
соединения энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности 
электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения, заяви- 
тель в течение 3 рабочих дней со дня направления второй и последующих заявок обязан уведомить об 
этом каждую сетевую организацию, в которую направлена заявка. 

Заявка направляется заявителем в сетевую организацию в 2 экземплярах письмом с описью влож е- 
ния. Заявитель вправе представить заявку в сетевую организацию лично или через уполномоченного 
представителя, а сетевая организация обязана принять такую заявку. 

Заявители, указанные в пунктах 12(1) , 13 и 14 настоящих Правил, в случае осуществления техн о- 
логического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям классом напряжения 
до 20 кВ включительно вправе направлять заявку и прилагаемые документы посредством официального 
сайта сетевой организации или иного официального сайта в информационно -телекоммуникационной 
сети "Интернет", определяемого Правительством Российской Федерации. 

 

Подача заявок и документов в электронной форме осуществляется заявителем с использованием 
идентификатора и пароля, выданных посредством сайта сетевой организации в порядке, установленном 
сетевой организацией. Информация о порядке выдачи и использования идентификатора и пароля ра з- 



мещается на сайте сетевой организации. 

Для получения идентификатора и пароля заявитель проходит процедуру регистрации на указанном 
сайте с использованием страхового номера индивидуального лицевого счета заявителя - для физических 
лиц, основного государственного регистрационного номера индивидуального предпринимателя и иде н- 
тификационного номера налогоплательщика - для индивидуальных предпринимателей, основного гос у- 
дарственного регистрационного номера и идентификационного номера налогоплательщика - для юри- 
дических лиц. 

Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту прилагаемых в эле ктронном виде к 
заявке документов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Сетевая организация обязана обеспечить принятие в электронном виде заявок и прилагаемых д о- 
кументов от заявителей (в том числе возможность бесплатного получения заяви телями идентификатора 
и пароля) и возможность получения заявителем сведений об основных этапах обработки заявок юрид и- 
ческих и физических лиц и индивид уальных предпринимателей на технологическое присоединение к 
электрическим сетям, включая информацию о дате поступления заявки и ее регистрационном номере, 
направлении в адрес заявителей подписанного со стороны сетевой организации договора об осуществ- 
лении технологического присоединения к электрическим сетям и технических условий, о дате заключ е- 
ния договора, о ходе выполнения сетевой организацией технических условий, о фактическом присоед и- 
нении и фактическом приеме (подаче) напряжения и мощности на объекты заявителя, а также о соста в- 
лении и подписании документов о технологическом присоединении, на своем официаль ном сайте или 
ином официальном сайте в информационно -телек оммуникационной сети "Интернет", определяемом 
Правительством Российской Федерации, в режиме реального времени без использования программного 
обеспечения, установка которого на технические средства потребителя требует заключения лицензион- 
ного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего вз и- 
мание с потребителя платы, и без использования специальных аппаратных средств. 

8(4). В случае технологического присоединения энергопринимающих устро йств, находящихся в 
нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах и иных объектах капитального стро и- 
тельства, заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств подается в сетевую 
организацию, к объектам электросетевого хозяйства которой присоединен соответствующий многоква р- 
тирный дом или иной объект капитального строительства, собственником такого нежилого помещения 
или лицом, обладающим иным законным правом на нежилое помещение и имеющим право распоряж е- 
ния нежилым помещением. 

В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся в жилых 
помещениях, в том числе расположенных в многоквартирных домах, заявка на технологическое прис о- 
единение энергопринимающих устройств подается в с етевую организацию, к объектам элек тросетевого 
хозяйства которой присоединены соответствующие жилые помещения, в том числе многоквартирный 
дом, управляющей организацией (товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом 
или иным специализированным потребительским кооперативом) по решению общего собрания со б- 
ственников жилых помещений, в том числе в многоквартирном доме, а при непосредственном управл е- 
нии многоквартирным домом - одним из собственников помещений в таком доме или иным лицом, 
имеющим соответствующие полномочия, удостоверенные доверенностью, выданной в письменной 
форме ему всеми или большинством собственников помещений в таком доме, в соответствии с границей 
балансовой принадлежности, указанной в пункте 16(1) настоящих Правил. 

8(5). В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, относящихся к 
имуществу общего пользования, расположенному в границах территории садоводства или огороднич е- 
ства, а также энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, осуществляющим ведение 
садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории сад о- 
водства или огородничества, или иным правообладателям объектов недвижимости, расположенных в 
границах территории садоводства или огородничества, заявка на технологическое присоединение этих 
энергопринимающих устройств подается в сетевую организацию садоводческим или огородническим 
некоммерческим товариществом (при наличии). 

При этом садоводческое или огородническое некоммерческое товарищество не вправе отказаться 
от подачи в сетевую организацию заявки на технологическое присоединение принадлежащих указанным 
лицам энергопринимающих устройств, а также препятствовать сетевой организации в осуществлении 
технологического присоединения таких энергопринимающих устройств и требовать за это плату. 

В случае если ведение садоводства или огородничества гражданами на садовых или огородных з е- 
мельных участках осуществляется без создания садоводческого или огороднического некоммерческого 
товарищества, заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлеж а- 



щих гражданам, осуществляющим ведение садоводства или огородничества на земельных участках, 
расположенных в границах территории садоводства или огородничества, или иным правообладателям 
объектов недвижимости, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, пода- 
ется в сетевую организацию в соответствии с предусмотренным настоящими Правилами общим поряд- 
ком технологического присоединения с учетом особенностей, установленных в зависимости от мощно- 
сти присоединяемых устройств. 

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, 
осуществляющим ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в 
границах территории садоводства или огородничества, и иным правообладателям объектов недвижим о- 
сти, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, осуществляется к сетям 
сетевой организации непосредственно или с использованием имущества общего пользования садоводче- 
ского или огороднического некоммерческого товарищества. 

9. В заявке, направляемой заявителем (за исключением лиц, указанных в пунктах 12 - 14 настоя- 
щих Правил), должны быть в зависимости от конкретных условий указаны следующие сведения: 

а) рек визиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование и номер записи в Едином 
государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - номер записи в 
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр, для 
физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации); 

б) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо прис о- 
единить к электрическим сетям сетевой организации; 

в) место нахождения заявителя; 

г) запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств и их технические х а- 
рактеристики, количество, мощность генераторов и присоединяемых к сети трансформаторов; 

д) количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов энергоприн и- 
мающих устройств; 

е) заявляемая категория надежности энергопринимающих устройств; 

ж) заявляемый характер нагрузки (для генераторов - возможная ск орость набора или снижения 
нагрузки) и наличие нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих неси м- 
метрию напряжения в точках присоединения; 

з) величина и обос нование вели чины технологического минимума (для генераторов), технологич е- 
ской и аварийной брони (для потребителей электрической энергии); 

з(1)) необходимость наличия технологической и (или) аварийной брони, определяемой в соотве т- 
ствии с требованиями пункта 14(2) настоящих Правил; 

и) сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в 
том числе по этапам и очередям); 

к) планируемое распределение максимальной мощности, сроков ввода, набора нагрузки и сведения 
о категории надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и оч е- 
редям; 

л) наименование субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить дог о- 
вор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, и вид такого 
дог овора (договор энергоснабжения или купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)); 

В случае наличия у заявителя договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мо щ- 
ности) на розничном рынке, в рамках которого заявителем предполагается осуществление энергоснаб- 
жения энергопринимающих устройств, в отношении которых подается заявка, в заявке указываются 
наименование субъекта розничного рынка, номер и дата указанного договора. 

м) в заявке, направляемой заявителем в целях технологического присоединения объектов по пр о- 
изводству электрической энергии атомных станций или гидроэлектростанций (в том числе гидроакк у- 
мулирующих электростанций) к объектам электросетевого хозяйства, соответствующим критериям о т- 
несения к единой национальной (общероссийской) электрической сети, указывается (по желанию такого 



заявителя) предложение по предоставлению рассрочки платежа за технологическое присоединение в 
соответствии с пунктом 17 настоящих Правил. 

В отношении заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых с о- 
ставляет свыше 670 кВт, сведения, предусмотренные подпунктом "л" настоящего пункта, указываются 
по желанию заявителя при намерении предоставить документы для заключения договора, обеспечива- 
ющего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, через сетевую организацию до 
завершения процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к 
объектам электросетевого хозяйства этой организации. 

При этом в случае, если заявителем, максимальная мощность энергопринимающих устройств к о- 
торых составляет свыше 670 кВт, в заявке не указаны сведения, предусмотренные подпунктом "л" 
настоящего пункта, положения настоящих Правил и Основных положений функционирования рознич- 
ных рынков электрической энергии, регулирующие порядок взаимодействия сетевых организаций, г а- 
рантирующих поставщиков (энергосбытовых организаций) и заявителей в процессе технологического 
присоединения энергопринимающих устройств, применяются в части, не регулирующей вопрос закл ю- 
чения договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, до 
завершения мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заяв и- 
телей. 

10. К заявке прилагаются следующие документы: 

а) план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к элек- 
трическим сетям сетевой организации; 

б) однолинейная схема электрических сетей заявителя, присоединяемых к электрическим сетям с е- 
тевой организации, номинальный класс напряжения которых составля ет 35 кВ и выше, с указанием во з- 
можности резервирования от собственных источников энергоснабжения (включая резервирование для 
собственных нужд) и возможности переключения нагрузок (генерации) по внутренним сетям заявителя; 

в) перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к 
устройствам противоаварийной и режимной автоматики; 

г) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом 
основание на объек т капитального строительства (нежилое по мещение в таком объекте капитального 
строительства) и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты з а- 
явителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимаю- 
щие устройства (для заявителей, планирующих осуществить технологическое присоединение энерго- 
принимающих устройств потребителей, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных д о- 
мов или иных объектах капитального строительств а, - копия документа, подтверждающего право со б- 
ственности или иное предусмотренное законом основание на нежилое помещение в таком многоквар- 
тирном доме или ином объекте капитального строительства); 

д) для юридических лиц - выписка из Единого государственного рее стра юридических лиц, для 
индивидуальных предпринимателей - выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, а такж е доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия предст а- 
вителя заявителя, подающего и получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую орг а- 
низацию представителем заявителя, копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного д о- 
кумента, удостоверяющего личность, если заявителем выступает индивидуальный предприниматель или 
гражданин; 

ж) в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в абзаце 
первом пункта 8(4) настоящих Правил, копия документа, подтверждающего согласие организ ации, ос у- 
ществляющей управление многоквартирным домом, при наличии у такой организации соответствующих 
полномочий либо при ее отсутствии или отсутствии у нее полномочий согласие общего собрания вл а- 
дельцев жилых помещений многоквартирного дома на организацию присоединения нежилого помещ е- 
ния отдельными линиями от вводного устройства (вводно -распределительного устройства, главного 
распределительного щита), установленного на вводе питающей линии сетевой организации в соотве т- 
ствующее здание или его обособленную часть (если для соответствующего нежилого помещения прое к- 
том на многоквартирный дом не предусмотрено индивидуальное вводно-распределительное устройство 
с непосредственным присоединением к питающей линии сетевой организации); 

з) в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, расположенных в 
границах территории садоводства или огородничества, - справка о количестве земельных участков, ра с- 
положенных в границах территории садоводства или огородничества, с указанием информации о фам и- 



лии, имени, отчестве владе льцев земельных участков, сериях, номерах и датах выдачи паспортов или 
иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Федер а- 
ции, а также в случае наличия такой информации - кадастровые номера земельных участков и данные о 
величине максимальной мощности энергопринимающих устройств, выделенной на каждый земельный 
участок в соответствии с решением общего собрания членов садоводческого или огороднического н е- 
коммерческого товарищества; 

и) подписанный заявителем проект договора энергоснабжения (купли -продажи (поставки) эле к- 
трической энергии (мощности) или протокол разногласий к проекту договора, форма которого размещ е- 
на (опубликована) гарантирующим поставщиком в соответствии с пунктом 33 Основных положений 
функционирования розничных рынков электрической энергии (предоставляется по желанию заявителя 
при намерении заключить договор энергоснабжения (купли -продажи (поставки) электрической энергии 
(мощности) с гарантирующим поставщиком); 

к) в случае технологического присоединения объекта по производству электрической энергии ма к- 
симальной мощностью более 5 МВт или энергопринимающих устройств максимальной мощностью б о- 
лее 50 МВт схема выдачи мощности или схема внешнего электроснабжения соответственно, разраб о- 
танная заявителем и согласованная им с сетевой организацией и субъектом оперативно -диспетчерского 
управления в электроэнергетике в соответствии с правилами разработки и согласования схем выдачи 
мощности объектов по производству электрической энергии и схем внешнего электроснабжения энерг о- 
принимающих устройств потребителей электрической энергии и методическими указаниями по прое к- 
тированию развития энергосистем, утвержденными федеральным органом исполнительной власт и, 
уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление функций по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в топливно- 
энергетическом комплексе. 

10(1). В случае если с заявкой для целей реализации программы реновации жилищного фонда в 
городе Москве обратился Московский фонд реновации жилой застройки, к заявке при отсутствии док у- 
мента, подтверждающего права на земельный участок, предусмотренного подпунктом "г" пункта 10 
настоящих Правил, прилагается копия схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории, утвержденной уполномоченным органом исполнительной власти г. 
Москвы. 

11. Сетевая организация не вправе требовать представления сведени й и документов, не пред у- 
смотренных настоящими Правилами, а заявитель не обязан представлять сведения и документы, не 
предусмотренные настоящими Правилами.



12. В заявке, направляемой заявителем - юридическим лицом или индивидуальным предпринима- 
телем, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 150 кВт и 
менее 670 кВт, должны быть указаны: 

а) сведения, указанные в подпунктах "а" - "в" , "д", " е" и "и" - "л" пункта 9 настоящих Правил; 

б) запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя; 

в) характер нагруз ки (вид производственной деятельности). 

12(1). В заявке, направляемой заявителем - юридическим лицом или индивидуальным предприни- 
мателем в целях технологического присоединения по второй или третьей категории надежности энерг о- 
принимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с уче- 
том ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), должны 
быть указаны: 

а) сведения, предусмотренные подпунктами "а" - "в" и "и" - "л" пункта 9 настоящих Правил; 

б) запрашиваемая максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств з а- 
явителя; 

в) характер нагрузки (вид экономической деятельности хозяйствующего субъ екта); 

г) предложения по порядку расчет ов и условиям рассрочки платежа за технологическое присоед и- 
нение - для заявителей, максимальная мощность энергопринимаю щих устройств которых составляет 
свыше 15 и до 150 кВт включительно. 

12(2). Предусмотренные пунктом 12(1) настоящих Правил заявители, максимальная мощность 
энергопринимающих устройств которых составляет свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом р а- 
нее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), при желании во с- 
пользоваться беспроцентной рассрочкой платежа за технологическое присоединение указывают об этом 
в направляемой ими заявке. 

13. В заявке, направляемой заявителем в целях временного технологического присоединения, 
предусмотренного разделом VII настоящих Правил, указывается: 

сведения, предусмотренные подпунктами "а" - "в" и "л" пункта 9 настоящих Правил; 
запрашиваемая максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств; 
характер нагрузки; 

срок электроснабжения энергопринимающих устройств по временной схеме электроснабжения 
(для заявителей, энергопринимающие устройства которых являются передвижными и имеют макс и- 
мальную мощность до 150 кВт включительно). 

К заявке прилагаются документы, указанные в подпунктах "г" и "д" пункта 10 настоящих Правил, 
а также информация о реквизитах договора. 

Информация о реквизитах дог овора не предоставляется заявителями, энергопринимающие устро й- 
ства которых являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно. 

Для целей настоящих Правил под передвижными объек тами понимаются энергопринимающие 
устройства, предназначенные для эксплуатации с периодическим перемещением и установкой на терр и- 
ториях различных административно-территориальных единиц. 

14. В заявке, направляемой заявителем - физическим лицом в целях технологического присоед и- 
нения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включ и- 
тельно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпр и- 
нимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, 
должны быть указаны: 

а) фамилия, имя и отчество заявителя, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

б) место жительства заявителя; 

в) сведения, предусмотренные подпунктами "б" , "и" и "л" пункта 9 настоящих Правил; 



г) запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя. 

14(1). Технологическое присоединение энергопринимающих устройств в целях обеспечения 
надежного их энергоснабжения и качества электрической энергии может быть осуществлено по одной 
из трех категорий надежности. Отнесение энергопринимающих устройств заявителя (потребителя эле к- 
трической энергии) к определенной категории надежности осуществляется заявителем самостоятельно. 

Отнесение энергопринимающих устройств к первой категории надежности осуществляется в сл у- 
чае, если необходимо обеспечить беспрерывный режим работы энергопринимающих устройств, перерыв 
снабжения электрической энергией которых допустим лишь на время автоматического ввода резервного 
источника снабжения электрической энергии и может повлечь за собой угрозу жизни и здоровью людей, 
угрозу безопасности государства, значительный материальный ущерб. В составе первой категории 
надежности выделяется особая категория энергопринимающих устройств, бесперебойная работа кото- 
рых необходима для безаварийной остановки производства с целью предотвращения угрозы жизни л ю- 
дей, взрывов и пожаров. 

Отнесение энергопринимающих устройств ко второй категории надежности осуществляется в сл у- 
чае, если необходимо обеспечить надежное функционирование энергопринимающих устройств, перерыв 
снабжения электрической энергией которых приводит к недопустимым нарушениям технологических 
процессов производства. 

Энергопринимающие устройства, не отнесенные к первой или второй категориям надежности, о т- 
носятся к третьей категории надежности. 

Для энергопринимающих устройств, отнесенных к первой и второй категориям надежности, 
должно быть обеспечено наличие независимых резервных источников снабжения электрической энерги- 
ей. Дополнительно для энергопринимающих устройств особой категории первой категории надежности, 
а также для энергопринимающих устройств, относящихся к энергопринимающим устройствам аварий- 
ной брони, должно быть обеспечено наличие автономного резервного источника питания соответству- 
ющей мощности. 

Автономные резервные источники питания в случае, если их наличие предусмотрено техническ и- 
ми условиями, подлежат установке владельцем энергопринимающих устройств и технологическому 
присоединению в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. Владелец энергопринимающих 
устройств обязан поддерживать установленные автономные резервные источники питания в состоянии 
готовности к использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных 
ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоава- 
рийной автоматики. 

14(2). При осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства 
энергопринимающих устройств заявителей, ограничение режима потребления электрической энергии 
(мощности) которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям, о т- 
носящихся к категориям, определенным в приложении к Правилам полного и (или) частичного огран и- 
чения режима потребления электрической энергии, утвержденным постановлением Правительства Ро с- 
сийской Федерации от 4 мая 2012 г. N 442 "О функционировании розничных рынков электрической 
энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии" (далее - 
Правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии), а также 
энергопринимающих устройств, которые отнесены заявителями к первой категории надежности, соста в- 
ление и согласование ак та согласования технологической и (или) аварийной брони является обязател ь- 
ным. 

Величина аварийной и (или) технологической брони определяется в соответствии с Правилами не- 
дискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об 
утверждении Правил недискриминационного доступа к услуг ам по передаче электрической энергии и 
оказания этих услуг, Пра вил недискриминационного доступа к услуг ам по оперативно -диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к усл у- 
гам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологическ о- 
го присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов элек тросетевого хозяйства, принадлежащих с е- 
тевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям" (далее - Правила недискриминационного 
дос тупа к услугам по передаче элек трической энергии и оказания этих услуг), на основании содерж а- 
щихся в проектной документации схемы электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя, 
перечня энергопринимающих устройств, относящихся к энергопринимающим устройствам аварийной и 
(или) технологической брони, и его технического (технологического) обоснования. 



Проект акта согласования технологической и (или) аварийной брони составляется и подписывае т- 
ся заявителем в 2 экземплярах и направляется в сетевую организацию любым способом, позволяющим 
подтвердить факт его получени я. 

К проекту акта согласования технологической и (или) аварийной брони должны быть приложены: 
документы, обосновывающие величины аварийной и технологической брони; 

перечень энергопринимающих устройств, относящихся к энергопринимающим устройствам ав а- 
рийной и (или) технологической брони. 

Сетевая организация в течение 10 рабочих дней со дня получения от заявителя проекта акта согл а- 
сования технологической и (или) аварийной брони обязана рассмотреть его, подписать и направить 1 
экземпляр акта заявителю. 

В случае несогласия сетевой организации с представленным заявителем проектом акта согласов а- 
ния технологической и (или) аварийной брони такой проект акта подписывается сетевой организацией с 
замечаниями, которые прилагаются к каждому экземпляру акта. В случае если акт согласования техн о- 
логической и (или) аварийной брони подписан сетевой организацией с замечаниями относительно вел и- 
чины технологической и (или) аварийной брони, то в качестве согласованной величины технологиче- 
ской и (или) аварийной брони принимается величина, указанная в таких замечаниях. 

Акт согласования технологической и (или) аварийной брони составляется по форме и в соотве т- 
ствии с требованиями, установленными правилами разработки и применения графиков аварийного 
ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварий- 
ной автоматики, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно -правовому регулир ова- 
нию в сфере топливно-энерг етического комплекса. 

Отсутствие подписанного сторонами акта согласования технологической и (или) аварийной брони 
не является основанием для невыполнения сетевой организацией своих обязательств по договору об 
осуществлении технологического присоединения к элек трическим сетям и (или) отказа в подписании 
документов о технологическом присоединении. 

15. В адрес заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 настоящих Правил, сетевая организация 
направляет в бумажном виде для подписания заполненный и подписанный проект договора в 2 экзе м- 
плярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору в течение 15 дней со дня пол у- 
чения заявки от заявител я (уполномоченного представителя) или иной сетевой организации, направ лен- 
ной в том числе посредством официального сайта сетевой организации или иного официального сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определяемого Правительством Российской 
Федерации. 

В случае осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту сетевая 
организация направляет для подписания заполненный и подписанный ею проек т дог овора в 2 экземпл я- 
рах и технические условия (как неотъемлемое приложение к договору) в сроки, установленные пунктом 
30(4) настоящих Правил. 

В адрес заявителей, за исключением заявителей, указанных в абзацах первом и втором настоящего 
пункта, сетевая организация направляет для подписания заполненный и подписанный ею проект дог ов о- 
ра в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к дог овору в течение 20 раб о- 
чих дней со дня получения заявки. 

В целях временного технологического присоединения сетевая организация направляет заявителю в 
бумажном виде для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и те х- 
нические условия как неотъемлемое приложение к такому договору в течение 10 дней со дня получения 
заявки, направленной в том числе посредством официального сайта сетевой организации или иного 
официального сайта в информационно -телекоммуникационной сети "Интернет", определяемого Прав и- 
тельством Российской Федер ации. 

Сетевая организация одновременно с направлением договора заявителю (за исключением заявит е- 
лей, указанных в пункте 13 настоящих Правил) также уведомляет заявителя о возможности временного 
технологического присоединения, предусмотренного разделом VIII настоящих Правил. 

При этом в случае, если в заявке в качестве вида договора, обеспечивающего продажу электрич е- 
ской энергии (мощности) на розничном рынке, который заявитель намеревается заключить, указан дог о- 
вор купли -продаж и (поставки) электрической энергии (мощности), то сетевой организацией в адрес з а- 
явителя направляется заполненный и подписанный в 2 экземплярах проект договора на оказание услуг 



по передаче электрической энергии в отношении энергопринимающих устройств, технологичес кое при- 
соединение которых осуществляется, неотъемлемой частью которого после завершения процедуры те х- 
нологического присоединения являются установленные документами о технологическом присоединении 
условия из числа существенных условий договора на оказание услуг по передаче электрической эне р- 
гии, определенных в Правилах недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 
энергии и оказания этих услуг. 

В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мо щ- 
ность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке при- 
соединения энергопринимающих устройств) и которые используются для бытовых и иных нужд, не св я- 
занных с осуществлением предпринимательской деятельности, договор оформляется сетевой организа- 
цией в соответствии с типовым договором по форме согласно приложению N 8 и направляется заявите- 
лю - физическому лицу. 

В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мо щ- 
ность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке пр и- 
соединения энергопринимающих устройств), договор оформляется сетевой организацией в соответствии 
с типовым договором по форме согласно приложению N 9 и направляется заявителю - юридическому 
лицу или индивидуальному предпринимателю. 

В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мо щ- 
ность которых составляет свыше 15 до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной 
точке присоединения энергопринимающих устройств), договор оформляется сетевой организацией в 
соответствии с типовым договором по форме согласно приложению N 10 и направляется заявителю - 
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю. 

В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мо щ- 
ность которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт (за исключением случаев, указанных в абза- 
цах третьем и четвертом настоящего пункта, а также случаев, связанных с осуществлением технологи- 
ческого присоединения по индивидуальному проекту), договор оформляется сетевой организацией в 
соответствии с типовым договором по форме согласно приложению N 11 и направляется заявителю - 
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю. 

В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, заключи в- 
ших соглашение о перера спределении максимальной мощности с владельцами энергопринимающих 
устройств (за исключением лиц, указанных в пункте 12(1) настоящих Правил, лиц, указанных в пунктах 
13 и 14 настоящих Правил, лиц, присоединенных к объектам единой национальной (общероссийской) 
электрической сети, а также лиц, не внесших плату за технологическое присоединение либо внесших 
плату за технологическое присоединение не в полном объеме), имеющими на праве с обственности или 
на ином законном основании энергопринимающие устройства, в отношении которых до 1 января 2009 г. 
в установленном порядке было осуществлено фактическое технологическое присоединение, договор 
оформляется сетевой организацией в соответствии с типовым договором по форме согласно приложе- 
нию N 12 и направляется заявителю. 

При необходимости согласования технических условий с системным оператором в случае, пред у- 
смотренном абзацем четвертым пункта 21 настоящих Правил, указанный срок по инициативе сетевой 
организации может быть увеличен на срок согласования технических условий с системным оператором. 
В этом случае заявитель уведомляется об увеличении срока и дате его завершения. При этом сетевая о р- 
ганизация направляет заявителю для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 
экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору, согласованные с систе м- 
ным оператором, не позднее 3 рабочих дней со дня их согласования с системным оператором. 

Сетевая организация в течение 3 рабочих дней рассматривает заявку, а также приложенные к ней 
документы и сведения и проверяет их на соответствие требованиям, указанным в пунктах 9, 10 и 12 - 14 
настоящих Правил. При отсутствии сведений и документов, указанных в пунктах 9, 10 и 12 - 14 настоя- 
щих Правил, сетевая организация не позднее 3 рабочих дней со дня получения заявки направляет заяв и- 
телю уведомление о необходимости в течение 20 рабочих дней со дня его получения представить нед о- 
стающие сведения и (или) документы и приостанавливает рассмотрение заявки до получения недост а- 
ющих сведений и документов. В случае непредставления заявителем недостающих документов и сведе- 
ний в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного уведомления сетевая организация аннул и- 
рует заявку и уведомляет об этом заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об анн у- 
лировании заявки. После получения недостающих сведений от заявителя сетевая организация рассмат- 
ривает заявку и направляет заявителю для подписания заполненный и подписанный ею проект договора 
в 2 экземплярах и технические условия (как неотъемлемое приложение к договору) в сроки, предусмо т- 



ренные настоящим пунктом для соответствующей категории заявителя, исчисляемые со дня представле- 
ния заявителем недостающих сведений. 

Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора в течение 10 рабочих дней с даты пол у- 
чения подписанного сетевой организацией проекта договора и направляет в указанный срок 1 экземпляр 
сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подп и- 
савшего такой договор. 

В случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом договора и (или) несоо т- 
ветствия его настоящим Правилам заявитель вправе в течение 10 рабочих дней со дня получения подп и- 
санного сетевой организацией проекта договора и технических условий направить сетевой организации 
мотивированный отказ от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного 
проекта договора и требованием о приведении его в соответствие с настоящими Правилами. 

Указанный мотивированный отказ направляется заявителем в сетевую организацию заказным 
письмом с уведомлением о вручении. 

В случае ненаправления заявителем подписанного проекта договора либо мотивированного отказа 
от его подписания, но не ранее чем через 30 рабочих дней со дня получения заявителем подписанного 
сетевой организацией проекта договора и технических условий, поданная этим заявителем заявка анну- 
лируется. 

В случае направления заявителем в течение 10 рабочих дней после получения от сетевой орган и- 
зации проекта договора мотивированного отказа от подписания этого проекта договора с требованием 
приведения его в соответствие с настоящими Правилами сетевая организация обязана привести проект 
договора в соответствие с настоящими Правилами в течение 10 рабочих дней со дня получения такого 
требования и представить заявителю новую редакцию проекта договора для подписания, а также техн и- 
ческие условия (как неотъемлемое приложение к договору). 

Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра дог о- 
вора в сетевую организацию. 

При заключении договора в отношении энергопринимающих устройств, в отношении которых р а- 
нее заключенный договор с заявителем расторгнут по решению суда по основанию, предусмотренному 
пунктом 16(5) настоящих Правил, исполнение сетевой организацией обязательств по вновь заключе н- 
ному с таким заявителем договору начинается не ранее даты и времени уплаты заявителем сетевой о р- 
ганизации неустойки по предыдущему договору. 

В случае если в заявке в качестве вида договора, обеспечивающего продажу электрической эне р- 
гии (мощности) на розничном рынке, который заявитель намеревается заключить, указан договор купли- 
продажи (поставки) электрической энергии (мощности), заявитель в течение 10 рабочих дней с даты п о- 
лучения от сетевой организации заполняет и подписывает проект договора на оказание услуг по перед а-
че электрической энергии в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоедине- 
ние которых осуществляется, неотъемлемой частью которого после завершения процедуры технолог и- 
ческого присоединения являются установленные документами о технологическом присоединении усло- 
вия из числа существенных условий договора на оказание услуг по передаче электрической энергии, 
определенных в Правилах недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической эне р- 
гии и оказания этих услуг, и направляет в указанный срок этот подписанный проект договора на оказ а- 
ние услуг по передаче электрической энергии сетевой организации с приложением к нему документов, 
подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой проект договора. При этом заявитель в части 
тех условий, которые включены в проект договора на оказание услуг по передаче электрической энергии 
в виде описания исчерпывающего перечня вариантов применения этих условий, вправе выбрать тот в а- 
риант из числа относящихся к этому заявителю, который он считает для себя наиболее приемлемым. 
При несогласии заявителя с каким -либо условием проекта договора на оказание услуг по передаче эле к- 
трической энергии, содержание которого установлено Правилами недискриминационного доступа к 
услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, по причине несоответствия форм у- 
лировки такого условия формулировке, предусмотренной указанными Правилами, либо при его несо- 
гласии с каким-либо условием договора на оказание услуг по передаче электрической энергии, содерж а- 
ние которого в соответствии с указанными Правилами может быть определено по усмотрению сторон, 
он вправе направить в сетевую организацию предложение о заключении договора на оказание услуг по 
передаче электрической энергии на иных условиях. 

Договор на оказание услуг по передаче электрической энергии в отношении энергопринимающих 
устройств, технологическое присоединение которых осуществляется, с читается заключенным с сетевой 
организацией с даты поступления подписанного заявителем экземпляра такого договора в сетевую орг а- 



низацию, но не ранее даты заключения договора об осуществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям указанных энергопринимающих устройств. 

15(1). Сетевая организация в срок не позднее 2 рабочих дней с даты заключения договора с заяв и- 
телем обязана направить в письменном или электронном виде в адрес субъ екта розничного рынка, ук а- 
занного в заявке, с которым заявитель н амеревается заключить договор энергоснабжения (купли- 
продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) в отношении энергопринимающих устройств, 
технологическое присоединение которых осуществляется, копию подписанного с заявителем дог овора и 
копии документов заявителя, предусмотренных пунктом 10 настоящих Правил, имеющихся у сетевой 
организации на дату направления, а также копию заявки о технологическом присоединении соотве т- 
ствующих энергопринимающих устройств, в которой указан гарантирующий поставщик или энергосб ы- 
товая (энергоснабжающая) организация в качестве субъекта розничного рынка, с которым заявитель 
намеревается заключить соответствующий договор. 

16. Договор должен содержать следующие существенные условия: 

а) перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических усл о- 
виях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению; 

б) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется 
со дня заключения договора и не может превышать: 

в случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напр я- 
жения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необход и- 
мого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергоприним а- 
ющие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 
метров в сельской местности и от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству 
(реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инв е- 
стиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) об ъ- 
ектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов элек- 
тросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых эне р- 
гопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики: 

15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) для осуществления меро- 
приятий по технологическому присоединению, отнесенных к обязанностям сетевой организации, - при 
временном технологическом присоединении; 

4 месяца - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых с о- 
ставляет до 670 кВт включительно; 

1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составл я- 
ет свыше 670 кВт; 

в иных случаях: 

15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) - при временном техноло- 
гическом присоединении заявителей, энергопринимающие устройства которых являются передвижными 
и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно, если расстояние от энергопринимающего 
устройства заявителя до существующих электрических сетей необходимого класса напряжения состав- 
ляет не более 300 метров; 

6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12(1) , 14 и 34 настоящих Правил, если технолог и- 
ческое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет 
до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса 
напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринима ю- 
щие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 
метров в сельской местности; 

1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составл я- 
ет менее 670 кВт, а также для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств к о- 
торых составляет не менее 670 кВт, при технологическом присоединении к объектам электросетевого 
хозяйства организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью; 

2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых соста в- 
ляет не менее 670 кВт, в том числе при технологическом присоединении к объектам электросетевого 
хозяйства организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, 



если для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств или объектов 
электроэнергетики заявителя требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов 
электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сме ж- 
ных сетевых организаций, и (или) объектов по производству электрической энергии. 

Для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не 
менее 670 кВт, по инициативе (обращению) заявителя договором могут быть установлены иные сроки 
(но не более 4 лет); 

в) положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и настоящи- 
ми Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе: 

право заявителя в одностороннем порядке расторгнуть дог овор при нарушении сетевой организ а- 
цией сроков технологическог о присоединения, указанных в договоре ; 

обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологич е- 
скому присоединению, предусмотренного договором, в случае если плата за технологическое присоед и- 
нение по договору составляет 550 рубле й, уплатить другой стороне догов ора неустойку, равную 5 пр о- 
центам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый 
день просрочки (а в случае если плата за технологическое присоединение по договору превышает 550 
рублей, уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего ра з- 
мера платы за каждый день просрочки), при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении 
срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может прев ы- 
шать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просро ч- 
ки; 

обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологич е- 
скому присоединению уплатить понесенные другой стороной договора расходы в раз мере, определен- 
ном в судебном акте, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмо т- 
ренной абзацем третьим настоящего подпункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее 
уплаты; 

право сетевой организации обратиться в суд с иском о расторжении договора в случае, предусмо т- 
ренном пунктом 16(5) настоящих Правил; 

г) порядок разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной 
ответственности сторон; 

д) размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с законодатель- 
ством Российской Федерации в сфере электроэнергетики (при осуществлении технологического присо- 
единения по индивидуальному проекту размер платы за технологическое присоединение определяется с 
учетом особенностей, установленных разделом III настоящих Правил); 

е) порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение; 

16.1. Заявители несут балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, 
до границ участка заявителя балансовую и эксплуатационную ответственность несет сетевая организа- 
ция, если иное не установлено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на 
основании его обращения в сетевую организацию. 

Для целей настоящих Правил под границей участка заявителя понимаются подтвержденные 
правоустанавливающими документами границы земельного участка, либо границы иного недвижимого 
объекта, на котором (в котором) находятся принадлежащие потребителю на праве собственности или на 
ином законном основании энергопринимающие устройства, либо передвижные объекты заявителей, 
указанные в пункте 13 настоящих Правил, в отношении которых предполагается осуществление меро- 
приятий по технологическому присоединению. 

При осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, 
находящихся в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирны х домах, под границей участка 
заявителя понимается граница балансовой принадлежности, определенная в документах о технологич е- 
ском присоединении к электрической сети соответствующего многоквартирного дома, а при их отсу т- 
ствии, если соглашением сторон не пре дусмотрено иное, границей участка заявителя является место с о-
единения питающей линии сетевой организации с ближайшим к такому нежилому помещению пред у- 
смотренным проектом на многоквартирный дом вводным устройством (вводно -распределительным 
устройством, главным распределительным щитом), установленным на вводе питающей линии в соответ- 
ствующее здание или его обособленную часть. 



При осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, 
находящихся в нежилых помещениях, расположенных в объектах капитального строительства, не отн о- 
сящихся к многоквартирным домам, под границей участка заявителя понимается подтверждаемая 
правоуст анавливающими документами граница земельного участка, на котором расположен объект к а- 
питального строительства, в составе которого находятся принадлежащие на праве собственности или на 
ином законном основании энергопринимающие устройства заявителя. 

16(2). Внесение платы заявителями, указанными в пункте 12.1 настоящих Правил, за технологиче- 
ское присоединение энергопринимающих устройств с максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств), а также заявителями, указанными в пункте 34 настоящих Правил, осуществляется в след у- 
ющем порядке: 

а) 15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней с даты за- 
ключения договора; 

б) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней с даты з а- 
ключения договора, но не позже даты фактического присоединения; 

в) 45 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фа к- 
тического присоединения; 

г) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня по д- 
писания акта об осуществлении технологического присоединения. 

16.3. Обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в 
случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12(1), 14 и 34 настоящих Правил, распре- 
деляются следующим образом: 

заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены 
присоединяемые энергопринимаю щие устройства заявителя; 

сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования о т- 
ношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергоприн и- 
мающие устройства заявителя. 

16(4). Для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составл я- 
ет менее 670 кВт, внесение платы за технологическое присоединение (за исключением случаев, урегул и- 
рованных пунктом 16.2 настоящих Правил) осуществляется в следующем порядке: 

а) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня з а- 
ключения договора; 

б) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня з а- 
ключения договора; 

в) 20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 180 дней со дня з а- 
ключения договора; 

г) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фа к- 
тического присоединения; 

д) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня по д- 
писания акта об осуществлении технологического присоединения. 

16(5). Нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по 
технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный 
ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 
12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по 
технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанн о- 
го нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, 
может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению 
суда. 

16(6). Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если те х- 
ническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - меро- 



приятий, предусмотренных очередным этапом) считается нарушенным заявителем при наступлении х о- 
тя бы одного из следующих обстоятельств: 

а) заявитель не направил в адрес сетевой организации уведомление о выполнении им мероприятий, 
предусмотренных техническими условиями, в том числе уведомление об устранении замечаний, полу- 
ченных по результатам проверки выполнения технических условий; 

б) заявитель уклоняется от проведения проверки выполнения технических условий, в том числе от 
проведения повторного осмотра энергопринимающего устройства после доставки сетевой организации 
направленного заявителем уведомления об устранении замечаний, выявленных в результате проверки 
выполнения технических условий; 

в) заявитель не устранил замечания, выявленные в результате проведения проверки выполнения 
технических условий; 

г) заявитель ненадлежащим образом исполнил обязательства по внесению платы за технологич е- 
ское присоединение. 

17. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мо щ- 
ностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в да нной точке присо- 
единения энергопринимающих устройств) устанавливается исходя из стоимости мероприятий по техно- 
логическому присоединению в размере не более 550 рублей при присоединении заявителя, владеющего 
объектами, отнесенными к третьей категории надежно сти (по одному источнику электроснабжения) при 
условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов элек тросетевого хозяйства на уровне 
напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в 
которую пода на заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности. 

В отношении указанных в пункте 12.1 настоящих Правил заявителей, максимальная мощность 
энергопринимающих устройств которых составляет свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом р а- 
нее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), в договоре (по ж е- 
ланию таких заявителей) предусматривается беспроцентная рассрочка платежа в размере 95 процентов 
платы за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями 
от общей суммы рассрочки на период до 3 лет с даты подписания сторонами акта об осуществлении 
технологического присоединения. 

В отношении заявителей, обратившихся в целях технологического присоединения объектов по 
производству электрической энергии атомных станций или гидроэлектростанций (в том числе гидроа к- 
кумулирующих электростанций) к объектам электросетевого хозяйства, соответствующим критериям 
отнесения к единой национальной (общероссийской) электрической сети, в дог оворе (по желанию таких 
заявителей) предусматривается рассрочка внесения платы за технологическое присоединение на период, 
равный 10 годам, исчисляемый со дня подписания сторонами акта о б осуществлении технологического 
присоединения. 

При предоставлении сетевой организацией по желанию указанных заявителей рассрочки внесения 
платы за технологическое присоединение денежные средства, в том числе проценты в связи с пред о- 
ставлением рассрочки, вносятся равными платежами не позднее последнего рабочего дня II и IV кварт а- 
лов соответствующего года. Указанные платежи рассчитываются исходя из сроков предоставления ра с- 
срочки и процентов, определенных в договоре в размере 6 процентов годовых остатка задо лженности по 
плате за технологическое присоединение, установленной уполномоченным органом исполнительной 
власти в области государственного регулирования тарифов. 

Включение в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств з а- 
явител ей инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существую щей 
инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объе к- 
тами единой национальной (общероссийской) электрической сети, за исключени ем расходов на строи- 
тельство объек тов электросетевого хозяйства от существующих объектов элек тросетевого хозяйства до 
границы участка заявителя, не допускается. 

Размер платы за технологическое присоединение устанавливается уполномоченным органом и с- 
полнительной власти в области государственного регулирования тарифов. 

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях гор о- 
дов федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение эне р- 
гопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основ а- 



нии, соответствующих критериям, указанным в абзаце первом настоящего пункта, с платой за техноло- 
гическое присоединение в размере, не превышающем 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет. 

Положения о размере платы за технологическое присоединение, указанные в абзаце первом насто- 
ящего пункта, не могут быть применены в следующих случаях: 

при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащих лицам, 
владеющим земельным участком по договору аренды, заключенному на срок не более одного года, на 
котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства; 

при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, расположенных в жилых 
помещениях многоквартирных домов. 

В отношении некоммерческих объединений (гаражно -строительных, гаражных кооперативов) ра з- 
мер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен превышать 5 50 
рублей, умноженных на количество членов этих объединений, при условии присоединения каждым чл е- 
ном такого объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику эле к- 
троснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 
кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединений на расстоянии 
не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности 
до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.



В отношении садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ размер платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен превышать 550 рублей, 
умноженных на количество земельных участков, расположенных в границах территории садоводства 
или огородничества, при условии присоединения на каждом земельном участке, расположенном в гр а- 
ницах территории садоводства или огородничества, не более 15 кВт по третьей категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоедин е- 
ния энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетево й организации на 
уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных 
садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ на расстоянии не более 300 метров в 
городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих об ъ- 
ектов электросетевого хозяйства сетевых организаций. 

В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), 
размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен превышать 
550 рублей, умноженных на количество таких граждан, при условии присоединения каждым собстве н- 
ником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электр о- 
снабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 
кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединенных построек на 
расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской 
местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных о р- 
ганизаций не должен превышать 550 рублей при условии присоединения не более 15 кВт по третьей к а- 
тегории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной 
точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сете- 
вой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих 
устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и 
не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сет е- 
вых организаций. 

18. Мероприятия по технологическому присоединению включают в себя: 

а) подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным 
оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных те р- 
риториальных электроэнергетических системах), а в случае выдачи технических условий электроста н- 
цией - согласование их с системным оператором (субъектом оперативно -диспетчерского управления в 
технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах) и со смежными с е- 
тевыми организациями; 

б) разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательства м, пред у- 
смотренным техническими условиями; 

в) разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно 
обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соотве т- 
ствии с законодательством Российской Федерации о градостро ительной деятельности разработка про- 
ектной документации не является обязательной; 

г) выполнение заявителем и сетевой организацией технических условий, включая осуществление 
сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие 
устройств сетевой, противоаварийной и режимной автоматики, а также выполнение заявителем и сете- 
вой организацией требований по созданию (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и 
автоматики в порядке, предусмотренном Правилами технологического функционирования электроэне р- 
гетических систем, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 авгу- 
ста 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования элек троэнергетических 
систем и о внесении изменений в некоторые ак ты Правительства Российской Федерации" (далее - Пра- 
вила технологического функционирования элек троэнергет ических систем); 

д) проверку выполнения заявителем и сетевой орга низацией технических условий в соответствии с 
разделом IX настоящих Правил; 

д(1)) выполнение мероприятий по ввод у объектов электроэнергетики заявителя, сетевой организ а- 
ции и иных лиц, построенных (реконструированных, модернизированных) в рамках выполнения мер о- 
приятий по технологическому присо единению, а также входящих в их состав оборудования, комплексов 
и устройств релейной защиты и автоматики, средств диспетчерского и технологического управления в 



раб оту в составе электроэнергетической системы в соответствии с Правилами технологического функ- 
ционирования электроэнергетических систем. 

18(1). Заявители, указанные в пункте 12 настоящих Правил, технологическое присоединение об ъ- 
ектов которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику элек троснабж е- 
ния) к элек трическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, заявители - юридические лица 
или индивидуальные предприниматели, технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств (максимальной мощностью до 150 кВт включительно с учетом ранее присоединенных в да н-
ной точке присоединения энергопринимающих устройств) которых осуществляется по второй категории 
надежности к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, и сетевая организация 
в отношении объектов электросетевого хозяйства классом напряжения до 20 кВ включительно, постр о- 
енных (реконструированных) ею в рамках исполнения технических условий в целях осуществления те х- 
нологического присоединения объектов заявителя, оформляют акт о выполнении технических условий 
по форме согласно приложению N 15 и направляют в адрес органа федерального государственного эне р- 
гетического надзора уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию объектов, содержащие следу ю- 
щие сведения: 

а) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование, основной государственный 
регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц и дата внесения в реестр, 
для индивидуальных предпринимателей - основной государственный регистрационный номер индиви- 
дуального предпринимателя в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и 
дата внесения в реестр); 

б) наименование и местонахождение энергопринимающих устройств заявителя, максимальная 
мощность энергопринимающих устройств и класс напряжения электрических сетей, к которым ос у- 
ществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя; 

б(1)) наименование и местонахождение, максимальная мощность и класс напряжения объектов 
электросетевого хозяйства сетевых организаций, построенных (реконструированных) в рамках исполне- 
ния технических условий в целях осуществления технологического присоединения объектов заявителя 
(указываются лицом, не являющимся заявителем); 

г) сведения о назначении ответственного за электрохозяйство и (или) его заместителе с указанием 
фамилии, имени, отчест ва, группы по электробезопасности и контактной информации. 

18(2). К уведомлению о готовности на ввод в эксплуатацию объектов прилагаются следующие д о- 
кументы: 

а) копия технических условий; 

б) копия ак та о выполнении заявителем технических условий (в случаях технологического прис о- 
единения объек тов заявителей, указанных в пункте 12 настоящих Правил, технологическое присоедине- 
ние которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному источник у электроснабж е- 
ния) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, заявителей - юридических лиц 
или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих 
устройств к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, максимальная мощность 
которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке прис о- 
единения энергопринимающих устройств) по второй категории надежности); 

г) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспеч и- 
вающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения 
(схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), реле йной защите, за ис- 
ключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градострои- 
тельной деятельности разработка проектной документации не является обязательной; 

д) нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объектов элек троэне р- 
гетики (в отношении объектов электросетевого хозяйства сетевых организ аций клас сом напряжения до 
20 кВ включительно, построенных (реконструированных) в целях осуществления технологического 
присоединения объектов заявителя, предусмотренных техническими условиями на технологическое 
присоединение); 

18(3). Уведомление о готовно сти на ввод в эксплуатацию объектов и прилаг аемые к нему док у- 
менты направляются заявителем в отношении построенных им объектов в адрес органа федерального 
государственного энергетического надзора в течение 5 дней со дня оформления акта о выполнении те х- 
нических условий способом, позволяющим установить дату отправки и получения уведомления о гото в- 



ности на ввод в эксплуатацию объектов. 

Уведомление о готовности на ввод в эксплуатацию объектов и прилагаемые к нему документы 
направляются сетевой организацией в ор ган федерального государственного энергетического надзора в 
отношении объектов электросетевого хозяйства классом напряжения до 20 кВ включительно, построе н- 
ных (реконструированных) в рамках исполнения технических условий в целях осуществления технол о- 
гического присоединения объектов заявителя, в срок не позднее 5 дней до дня оформления акта об ос у- 
ществлении технологического присоединения способом, позволяющим установить дату отправки и п о- 
лучения уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию объектов. 

18(4). Объекты, указанные в пункте 18(1) настоящих Правил, считаются введенными в эксплуат а- 
цию с даты направления в орган федерального государственного энергетического надзора уведомления 
о готовности на ввод в эксплуатацию объектов. 

18(5). Заявитель, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого составляет ме- 
нее 150 кВт включительно, вправе в инициативном порядке представить в сетевую организацию разр а- 
ботанную им в соответствии с подпунктом "в" пункта 18 настоящих Правил проектную док ументацию 
на подтверждение ее соответствия техническим условиям.



Сетевая организация, а такж е соответствующий субъект оперативно -диспетчерского управления, в 
случае если технические условия подлеж ат в соответствии с настоящими Правилами согласованию с 
таким субъектом оперативно -диспетчерского управления, подтверждают соответствие представленной 
документации требованиям технических условий или предоставляют заявителю информацию о несоо т- 
ветствии представленной документации требованиям технических условий. Срок подтверждения соот- 
ветствия документации требованиям технических условий не должен превышать 10 дней со дня получ е- 
ния сетевой организацией док ументации от заявителя, а в случае если технические условия подлежат в 
соответствии с настоящими Правилами согласованию с соответствующим субъектом оперативно- 
диспетчерского управления, указанный срок не должен превышать 25 дней. При этом действия сетевой 
организации, а также соответствующего субъекта оперативно -диспетчерского управления, связанные с 
подтверждением и (или) предоставлением заявителю информации о соответствии (несоответствии) 
представленной документации требованиям технических условий, совершаются ими без взимания пл а- 
ты. 

19. Стороны составляют акт об осуществлении технологического присоединения по форме, пред у- 
смотренной приложением N 1 к настоящим Правилам, не позднее 3 рабочих дней после осуществления 
сетевой организацией фактического присоединения объектов электроэнергетики (энергопринимающих 
устройств) заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности. 

По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны соста в- 
ляют акт согласования технологической и (или) аварийной брони в соответствии с пунктом 14(2) насто- 
ящих Правил. 

Запрещается навязывать заявителю услуги и обязательства, не предусмотренные настоящими Пр а- 
вилами. 

19(1). Сетевая организация не позднее 2 рабочих дней со дня подписания заявителем и сетевой о р- 
ганизацией ак та об осуществлении технологического присоединения, а также акта согласования техн о- 
логической и (или) аварийной брони (для заявителей, указанных в пункте 14(2) настоящих Правил) 
направляет в письменном или электронном виде копии указанных актов в адрес субъ екта розничного 
рынка, с которым заявителем заключен договор энергоснабжения (купли-п родажи (поставки) электри- 
ческой энергии (мощности) в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоедин е- 
ние которых осуществляется, либо в случае отсутствия информации у сетевой организации о заключ е- 
нии такого договора на дату отправления - в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с 
которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли -продаж и (поставки) эле к- 
трической энергии (мощности). 

Подлежащие в соответствии с настоящими Правилами исполнению сетевой организацией де й- 
ствия по передаче копий документов заявителей в адрес соответствующих субъектов розничных рынков, 
а также по допуску к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения приб о- 
ра учета электрической энергии совершаются сетевыми организациями без взимания платы за их совер- 
шение. 

В случае если к заявке не приложен подписанный заявителем проект договора энергоснабжения 
(купли-продажи (поставки) электрическ ой энергии (мощности), оформленный в соответствии с формой 
дог овора, размещенной на официальном сайте гарантирующего поставщика, или протокол разногласий 
к договору, заявитель, получивший от сетевой организации акт об осуществлении технологического 
присоединения, при его возвращении сетевой орган изации после подписания со свое й стороны вправе 
приложить к нему надлежащим образом оформленный и подписанный со своей стороны договор, обе с- 
печивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, ранее надлежащим обр а- 
зом оформленный и подписанный со стороны гарантирующег о поставщика. Отсутствие дог овора, обес- 
печивающего продажу элек трической энергии (мощности) на розничном рынке, не является основанием 
для невыполнения сетевой организацией обязательств, предусмотренных настоящими Правилами, в ч а- 
сти соблюдения процедуры те хнологического присоединения. 

Сетевая организация, получившая от зая вителя вместе с актом об осуществлении технологическ о- 
го присоединения подписанный с его стороны договор, обеспечивающий продажу электрической эне р- 
гии (мощности) на розничном рынке, обязана вместе с документами, указанными в первом абзаце насто- 
ящего пункта, направить такой договор гарантирующему поставщику, с которым заявитель намерен з а- 
ключить указанный договор, не позднее 2 рабочих дней со дня ег о представления в сетевую организа- 



цию. 

В случае если заявителем на момент направления в адрес сетевой организации ак та об осущест в- 
лении технологического присоединения надлежащим образом не оформлен со своей стороны ранее п о- 
лученный от сетевой организации проект дог овора, обеспечивающий продажу элек трической энергии 
(мощности) на розничном рынке, то после оформления и подписания со своей стороны указанного пр о- 
екта договора заявитель направляет его самостоятельно гарантирующему поставщику, указанному в з а- 
явке. 

20. Сетевая организация ежеквартально представляет системному оператору информацию с ра з- 
бивкой по центрам питания о максимальной мощности энергопринимающих устройств, в отношении 
которых сетевой организацией выданы технические условия в предыдущем квартале, с приложением 
копий всех выданных за этот квартал технических условий, в том числе выданных при перераспредел е- 
нии максимальной мощности, отказе от максимальной мощности или при восстановлении (переофор м- 
лении) документов о технологическом присоединении. 

21. В целях подготовки технических условий сетевая организация: 

в течение 5 рабочих дней с даты получения заявки направляет ее копию на рассмотрение систе м- 
ному оператору (за исключением заявок, поданных заявителями, указанными в пунктах 12.1 - 14 насто- 
ящих Правил); 

Системный оператор в течение 15 дней со дня получения проекта технических условий от сетевой 
организации рассматривает заявку и осуществляет согласование проекта технических условий на техн о- 
логическое присоединение в отношении присоединяемых объектов по производству электрической 
энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 
МВт и выше, а также присоединяемых объектов элек тросетевого хозяйства, максимальная мощнос ть 
которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, и энергопринимающих устройств, ма к- 
симальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше. 

23. В случае если в ходе проектирования у заявителя возникает необходимость частичного отступ- 
ления от технических условий, такие отступления должны быть согласованы с выдавшей их сетевой о р- 
ганизацией с последующей корректировкой технических условий. При этом сетевая организация в теч е- 
ние 10 рабочих дней с даты обращения заявителя согласовывает указанные изменения технических 
условий. 

В случае если в соответствии с настоящими Правилами технические условия согласовывались с 
системным оператором (субъектом оперативно-ди спетчерского управления в технологически изолиро- 
ванных территориальных электроэнергетических системах), сетевая организация обязана согласовать с 
системным оператором (субъектом оперативно-ди спетчерского управления в технологически изолиро- 
ванных территориальных электроэнергетических системах) отступления от выданных заявителю техни- 
ческих условий. Системный оператор (субъект оперативно -диспетчерского управления в технологиче- 
ски изолированных территориальных электроэнергетических системах) в течение 5 дней согласовывает 
такие отступления либо представляет обоснованные замечания. Системный оператор (субъект опера- 
тивно -диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергет и- 
ческих системах) рассматривает повторно направленные доработанные отступления от выданных заяв и- 
телю технических условий и направляет в сетевую организацию информацию о результатах повторного 
рассмотрения в течение 5 дней со дня получения указанных отступлений. 

24. Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет. 

В случаях если технические условия в соответ ствии с настоящими Правилами подлежат соглас о- 
ванию с системным оператором (соответствующим субъек том оперативно-диспетчерского управления в 
технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе), сетевая организация 
обязана согласовать с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в те х- 
нологически изолированных территориальных электроэнерге тических системах) представленную заяв и- 
телем на согласование сетевой организации проектную документацию по выполнению технических 
условий, а также отступления от выданных заявителю технических условий. При этом сете вая организ а- 
ция направляет субъекту оперативно -диспетчерского управления копию проектной документации, пред- 
ставленной в сетевую организацию заявителем в течение 2 дней со дня ее получения. 



25. В технических условиях для заявителей, за исключением лиц, указанных в пунктах 12.1 и 14 
настоящих Правил, должны быть указаны: 

а) схемы выдачи или приема мощности и точки присоединения (вводные распределительные 
устройства, линии элек тропередачи, базовые подстанции, генераторы); 

а(1)) максимальная мощность в соответствии с заявкой и ее распределение по каждой точке прис о- 
единения к объектам электросетевого хозяйства; 

а(2)) распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (мер о- 
приятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены 
энергопринимающие устройства заявителя, осуществляются заявителем, а мероприятия п о технологиче- 
скому присоединению до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства 
заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются сетевой организац и- 
ей); 

б) обоснованные требования к усилению существующей электрической сети сетевых организаций, 
а также смеж ных сетевых организаций (такое требование распространяется на лиц, технические условия 
для которых в соответствии с настоящими Правилами согла совывались с системным оператором (суб ъ- 
ектом оперативно -диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных эле к- 
троэнергетических системах) в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий 
электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение м о щно- 
сти трансформаторов, расширение распределительных устройств, установка устройств регулирования 
напряжения для обеспечения надежности и качества электроснабжения), а также обоснованные требова- 
ния к строительству (реконструкции) объектов по производству электрической энергии в связи с присо- 
единением новых мощностей (включая увеличение сечения проводов и кабелей, замену или увеличение 
мощности трансформаторов, установку устройств регулирования напряжения, расширение распредели- 
тельных устройств на объектах по производству электрической энергии), обязательные для выполнения 
сетевой организацией в том числе путем урегулирования отношений с иными лицами; 

в) требования к устройствам релейной защиты, сетевой, противоаварийной и режимной автомат и- 
ки, регистрации аварийных событий и процессов, телемеханике, связи, изоляции и защите от перена- 
пряжения, к контролю и поддержанию качества электрической энергии, а также к приборам учета эле к- 
трической энергии и мощности (активной и реактивной); 

г) требования по подключению энергопринимающих устройств под действие устройств сетевой, 
противоаварийной и режимной автоматики, требования к мощности энергопринимающих устройств, 
подключаемой под действие устройств сетево й, противоаварийной и режимной автоматики; 

д) требования к оснащению энергопринимающих устройств устройствами релейной защиты, сет е- 
вой, противоаварийной и режимной автоматики, регистрации аварийных событий и процессов, разм е- 
щению устройств, обеспечивающих дистанционный ввод графиков временного отключения потребл е- 
ния в соответствии с требованиями соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления; 

е) требования по установке автономного резервного источника питания в случаях присоединения 
энергопринимающих устройств по особой категории первой категории надежн ости, а также в случае 
временного технологического присоединения, если для его осуществления необходима установка таких 
источников в соответствии с пунктом 53 настоящих Правил, и (или) в случае наличия энергопринима ю- 
щих устройств аварийной брони; 

ж) требования к параметрам работы и характеристикам линий электропередачи, оборудования и 
устройств объектов электроэнергетики, обеспечивающим функционирование объектов заявителя в с о- 
ставе энергосистемы и их участие в режимном и противоаварийном управлении в соответствии с Прави- 
лами технологического функционирования электроэнергетических систем и иными обязательными тр е- 
бованиями, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулир ующими 
отношения в сфере электроэнергетики. 

25(1). В технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктами 12.1 и 14 настоящих 
Правил, должны быть указан ы: 

а) точки присоединения, которые не могут располагаться далее 25 метров от границы участка, на 



котором располагаются (будут располагат ься) присоединяемые объекты заявите ля; 

а(1)) максимальная мощность в соответствии с заявкой и ее распределение по каждой точке прис о- 
единения к объектам электросетевого хозяйства; 

б) обоснованные требования к усилению существующей электрической сети в связи с присоедин е- 
нием новых мощностей (строительство новых линий элект ропередачи, подстанций, увеличение сечения 
проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределител ь- 
ных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства, уст а- 
новка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электрической 
энергии), обязательные для исполнения сетевой организацией за счет ее средств; 

в) требования к приборам учета электрической энергии (мощности), устройствам релейной защиты 
и устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности; 

г) распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (меропри я- 
тия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены энерг о- 
принимающие устройства заявителя, осуществляются заявителем, а мероприятия по технологическому 
присоединению до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявит е- 
ля, включая урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются сетевой организацией). 

25(2). В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, принадлежащих 
гражданам, осуществляющим ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расп о- 
ложенных в границах территории садоводства или огородничества, или иным правообладателям объе к- 
тов недвижимости, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, сетевой 
организацией при разработке технических условий должна предусматриваться возможность введения 
ограничения режима потребления заявителя в предусмотренных законодательством Российс кой Фед е- 
рации случаях при обеспечении поставки электрической энергии другим потребителям без ограничения 
режима их потребления. 

25(3). Определение требований, включаемых в технические условия на технологическое прис о- 
единение, и разработка заявителем (за исключением заявителей, указанных в пунктах 12(1), 12(2) и 14 
настоящих Правил) и сетевой организацией проектной док ументации в рамках выполнения мероприя- 
тий по технологическому присоединению долж ны осуществляться с соблюдением требов аний, установ- 
ленных Правилами технологического функционирования элект роэнергетических систем. 

26. Т ребования, указанные в подпунктах "в" - "д" пункта 25 настоящих Правил, обязательны для 
выполнения как заявителем, так и сетевой организацией. При этом разграничение обязательств по в ы- 
полнению этих требований определяется в договоре и учитывается соответственно при расчете платы за 
технологическое присоединение.

Для заявителей (за исключением лиц, указанных в пунктах 12.1 и 14 настоящих Правил), макси- 
мальная мощность энергопринимающих устройств которых свыше 150 кВт и менее 670 кВт, указываю т- 
ся сведения, предусмотренные подпунктами "а" - "в" и "д" пункта 25 настоящих Правил. 

Требования, предъявляемые к приборам учета электрической энергии и мощности (активной и р е- 
активной) в соответствии с пунктами 25 и 25(1) настоящих Правил, должны соответствовать требовани- 
ям, установленным Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности - для субъектов 
оптового рынка и Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энер- 
гии - для субъектов розничных рынков. 

27. При невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату 
окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения сетевая орг а- 
низация по обращению заявителя вправе продлить срок действия ранее выданных технических условий. 
При этом дополнительная плата не взимается. 

При изменении условий технологического присоединения по окончании срока действия техниче- 
ских условий сетевая организация вправе выдать заявителю новые технические условия, учитывающие 
выполненные по ранее выданным техническим условиям мероприятия. В этом случае выдача новых 
технических условий не влечет за собой недействительность договора при условии согласования сроков 
выполнения сторонами мероприятий по технологическому присоединению. 



Выдача новых технических условий в рамках действующего договора заявителям - физическим 
лицам осуществляется без взимания дополнительной платы. 


